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Bestehender Mischwasserkanal mit Einsteigeschacht
(Rohrdurchmesser, Rohrmaterial, Haltungslänge, Gefälle, Fließrichtungsangabe)
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Bestehender Mischwasserkanal-Hausanschluss
(gemäß TV-Befahrung)
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Bestehende Wasserversorgungsleitung Hochzone

Geplante Wasserversorgungsleitung Hochzone
(Regelsohltiefe 1,40 m / Mindestüberdeckung 1,20 m)

Geplanter Unterflurhydrant

Geplanter Absperrschieberx

Planung:

Geplante Wasserversorgungsleitung Tiefzone
(Regelsohltiefe 1,40 m / Mindestüberdeckung 1,20 m)

OG Dausenau

Best. Hydrant
Hochzone entfällt!

Best. Druckminderschacht,
nachrichtlich eingetragen!

Anschluss an den Bestand,
mit gepl. Schieber und Hydrant!

Gepl. Schieber mit Hydrant,
Anschluss an den Bestand!

HA Haus Nr.
18 erneuern!

Station 0+000,00 (Anschluss Druckminderbauwerk)
Detail 1 Tiefzone "Ackertspforte"
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Station 0+000,00 (Anschluss Druckminderbauwerk)
Detail 3 Tiefzone "Im Rosengarten"
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Detail 5 Hochzone "Im Rosengarten"

Detail 7 Hochzone "Im Rosengarten"
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